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ESTRUTURA  USADA COMO DESCIDA

NATURAI

DETALHE "A" - ESTRUTURA METALICA USADA COMO DESCIDA NATURAL

ITEM  CODIGO DESCRICAO
1 PPR-178 | CABO DE COBRE NU # 50mm?
2 PPR-219 | PARAFUSO INOX 5/16" x 1.1/4"
3 PPR-222 | PORCA INOX 5/16"
4 PPR-337 | TERMINAL DE COMPRESSAO 50mm?

A LARGURA
RECOMENDADA

A PROFUNDIDADE
MiINIMA E 500mm

VALA PARA ACOMODAGAO DA
MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU
50mm?2 TEL-5750

DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

@5/8" x 2,40m TEL-5814

CABO DE COBRE NU
50mm? TEL-5750

PROVENIENTE DA DESCIDA Ve

CABO DE COBRE NU 50mm? /

CONECTOR EM BRONZE REFORGCADO
PARA 2 CABO E 1 HASTE
REF.:TEL-580

TEL-5750 PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

TAMPA REFORCADA EM FERRO FUNDIDO

COM ESCOTILHA @300mm PARA
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS AS CARGA
PESADA REF.: TEL-536

CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC

METODOS DE PROTECAO NBR5419 / DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE AS DESCIDAS
MAXIMO AFASTAMENTO DOS | ANGULO DE PROTEGAO DISTANCIAS MAXIMAS
cLAssE DO sppa RAIO DAESFERAROLANTE | coNDUTORES DA MALHA () | METODO DE FRANKLYN ENTRE AS DESCIDAS (m)
(m) GAIOLA DE FARADAY ) ACEITAVEL TOLERANCIA DE 20%

| 20m 5x5m 10m (max 12m)

Il 30m 10 x 10m VER GRAFICO ABAIXO 10m (max 12m)

11 45m 15 x 15m 15m (max 18m)

v 60m 20 x 20m 20m (max 24m)
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Caso tenha mais de um captor acrescentar 10° ao anqulo.
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@300x300mm REF.: TEL-552 i

CABO DE COBRE NU
50mm? REF.: TEL-5750

CONECTOR REFORCADO EM BRONZE

AN

A

300mm

PARA CONEXAO ENTRE 2 CABOS E
HASTE DE ATERRAMENTO REF.: TEL-580

DETALHE DE INSTALACAO DA CAIXA DE INSPECAO TIPO

CABO DE COBRE NU
50mm? REF.: TEL-5750

/AN
0

SOLO COM TAMPA REFORCADA PARA CONEXAO DAS MALHAS

DETALHE DE UTILIZACAO DO CONECTOR
TEL-580 NA HASTE DE ATERRAMENTO

/ PROJETO FOLHA PROC.  N°
ETA. 02/02 s
SERRA NEGRA FOLHA AT  |ass,

OBRA: S.P.D.A E ATERRAMENTO

APARECIDA)
INDICADA  mm

ESCALA E UNIDADE EM PROJETO

LOCAL: RUA LUIZ DE SOUZA RAMOS N°15
(ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA

DATA:20/10/2021

Projetos & Desenhos Técnicos Ltda,|
R. Seringueira,315 — Bom Jesus dos Perddes — SP

ASSINATURAS

Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perddes
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO
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Engenheiro Responsavel
FERNANDA RIEZ PELOSINI

CREA:260232318-7
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